
Рис.1. Схема тепловых сетей котельной №1802
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Рис.2. Схема тепловых сетей котельной №1803
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Рис.3. Схема тепловых сетей котельной №1804
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Рис.3. Схема тепловых сетей котельной №1804
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Рис.4. Схема тепловых сетей котельной №1805
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Рис.5. Схема тепловых сетей котельной №1807
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Рис.6. Схема тепловых сетей котельной №1810
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Рис.12. Зона действия котельной с. Спицевка

Рис.7. Схема тепловой сети котельной №1812

 L=154.00м
Ø
=100м

м

 L=52.00м
Ø=80мм

 L=238.00м
Ø=80мм

 L
=4
4.
00
м

Ø=
80
мм



Начальная Школа
Музыкальная школа

Школа

Гараж

Рис.8. Схема тепловых сетей котельной №1813
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Рис.9. Зона действия котельных с. Бешпагир
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Рис.10. Зона действия котельных с. Грачевка
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Рис.11. Зона действия котельной с. Кугульта
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Рис.12. Зона действия котельной с. Спицевка
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Рис.13. Зона действия котельной с. Старомарьевка



Рис.3. Схема тепловых сетей котельной №1804
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Рис.16. Схема тепловых сетей при аварийном отключении котельной №1805
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Рис.17. Схема тепловых сетей при аварийном отключении котельной №1807
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